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Aufgabenstellung

V3
el
¢ ? Overflow ]
Speisepumpe 50% FT 1 \L
C>—= D] o1 =
V1 V5
Einflgen
5 Fullstandsreglung
Cooler
V4
< | E e

www.zacher-automation.de 2018 Copyright Dr. S.Zacher



Eric HELMES und Fabian KLAMM

Aufgabenstellung

AEinfugen einer SFC Steuerung fur die Regelung
AKommunikation mit Simulink

Almplementieren eines HMI
AUberwachung des Prozesses
A Steuerung des Prozesses
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Inbetriebnahme der Anlage

Freelance Engineering 2016 - oslo - Konfiguration - DEMO

jekt Editgr Elemente Bearbeiten System  Optionen  Hilfe
Imﬂ"ﬂgummlmmﬂa 32| %o ob ¢

1. Projektbaum plausibilisieren e R f| T :

B oslo|
. . . L= 01 behaelter (KONF)
2. Projekt in Betrieb nehmen e e
. @ 01 OPC (GWY)
— [ 02 P-MA (P-MAK)
—[=] 03 ps0l (EMULATOR)
—[=] 01 ps0l.USRTask (TASKLIST)
B 01 SFC_Task (TASK) (Zyklisch, T#500ms)
[ 01 Anfahren (AS)
B 02 SFC_Beginn (PL) (Ein)
L@ 01 Anfahren FPX (FBS)
=] 02 ps01.USRTask (TASK) (Zyklisch, T#500
| —[=) 01 Flant (PL) (Ein)
[ 01 Tank (FBS)
[ 02 Pump (FBS)
[ 03 Vvalve_2 (FBS)
[ 04 Regler (FBS)
[ 05 MIKING (FBS)
[l 06 TEMP_REG (FBS)
— [ 02 Simulation (PL) (Ein)
L@ 01 simulation (FBS)
L[ 02 ps01.SYSTask (TASKLIST)
L= 04 os0l (VIS)
— I 01 AblaufsBild (ASB)
— [ 02 Overview [UEB)
— [ 03 Trend (STRUKT)
— [*] 04 Gruppenbild (STRUKT)
L[ 05 Bilder (STRUKT)
L@ 01 TANK (FGR)
—[] 02 Hardware [HW)
] 02 Pool
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Inbetriebnahme der Anlage

[ Freelance Controller Emi X
& % m

< C  ® 127.00.1:8888
Freelance Controller Emulator Administrator Page -
Mpp

(2] - X

Station No. H Shutdown H Event Log GUI Window Controller WWW-Server ”
Below you can start a new controller. You must specify a unique station no.
Station No: 1
Initialize Controller | Save Configuration | Reset Settings
Last change: May 2013 (C) 2013 by ABB / Germany
It you have any problems please contact your local Freelance administrator.

Version: V10.3 (8929)

1. Emulator Website 6ffnen: 127.0.0.1:8888

2. Vergeben einer StatioNo: z.B. 1
B.aLYAUALFEAT S /2y GNRE t SNK
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Inbetriebnahme der Anlage
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Inbetriebnahme der Anlage

Projekt Editor Bearbeiten Laden Sysjp enster Opticnen  Hilfe
iy B = & 22 = = [l @ L
Explorer £ variablen MSR-Stellen
i 276 % %
- Dl USIU I Bl s [ 7 - I b o ¥ S i P S | o P TR
LB 01 behaelter (KOMF) o
B 01 Software (SW Netzwerk-Konfiguration
:= g; SF;;:H(?;N: Hardware-Knoten Ressource Linie A Linie B
| —[E 03 pso1 (EM Typ Name Typ Name 1D IP-Adresse 1 IP-Adresse 2 IP-Adresse 1 IP-Adresse 2
— & 01 ps01. Engin. PC Freelance Engineering D-ES 21 local
B o1 s EMULATOR EMULATOR1 D-PS ps01 1 i 127.0.0.1
= GWY Soft D-GS OPC 19 @ 127.0.0.1
L VIS VIS1 D-LS o0s01 22 @ 127.0.0.1
B oz |
— =
L Offnen der Netzwerkkonfiguration, um
I_ am am Ll L]
_moz s zu Uberprufen, ob die Verbindungen
—[E] 04 os01 (VIS ]
—DE 01 Ablau
=i stehen
—E 03 Trend .
— B 04 Grupy
— = 05 Bilder A4 A A 7 A A 7’
N | RASaSNJ usSttsS Aad
— [ 02 Hardware (HV "
02 Pool
verbunden.
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Inbetriebnahme der Anlage

1. Laden der einzelnen Module durch
Rechtsklick in folgender Reihenfolge
1. ps0l1 (EMULATOR)
2. 0s01 (VIS)
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Freelance Engineering 2016 - oslo - Inbetriebnahme - DEMO

Projekt  Editor  Bearbeiten Laden Systern  Fenster  Optionen  Hilfe

[ 01 Tank (FBS)
B 02 Pump (FBS)
B 03 Valve_2 (FBS)
B 04 Regler (FBS)
[ 05 MIXING (FBS)
[ 06 TEMP_REG (FBS)
— & 02 Simulation (PL)nicht aktuell
L@ o1 Simulation (FBS)
L[ 02 ps01.5YSTask (TASKLIST)
—El 04 os01 (VIS)Versionsfehler
— [ 01 AblaufsBild (ASB)
— [ 02 Overview (UEB)
— [ 03 Trend (STRUKT)
— [ 04 Gruppenbild (STRUKT)
L= 05 Bilder (STRUKT)
L[ 01 TANK (FGR)
— [ 02 Hardware (HW)
02 Pool

Zielstationen anzeigen

oy

F./ EH'\J’AR (= 23 = = A e T i L
ER & wvariablen
E!; = | STER \m£ | =
= o 1
[ 01 oslo —
LB 01 behaelter (KONF) Name
— & 01 Software (SW)
—l 01 OPC (GWY)Versionsfehler, l5uft (del: 1) Y
| m 02 P-MA (P-MAK Anfahren_Kv
_- 03 s o ) P S T,
= 01 Gednderte Objekte Laden >
= Ganze Station Gffnen
s SR St =L = =
Bl 02 SFC_Beginn (PL)nicht Kopf
I_- 01 Anfahren_FPX (FE Selektierte Objekte anzeigen...
B 02 ps0l.USRTask (TASK) (Zyk
—E] 01 Plant (PL)nicht aktuell Suchen

Anfahren_ST
Anfahren_ST
Anfahren_ST
Anfahren_ST
Anfahren_ST
Anfahren_ST
Anfahren_ST
Anfahren_ST.
Anfahren_Tn
Anfahren_Tw
COOL1_PRO
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Steuerung durch Freelance
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Steuerung durch Freelance

FPX: Anfahren_FPX x
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Steuerung durch Freelance

FPX : Anfahren_FPX n

1. Gewdlnschte Regelparameter
einstellen

P Sollwert der Regelung
P2\ Proportionalfaktorkpr
P33 VorverstarkungsfaktoKv
P4 Nachhaltezeifln

PA\ VorhaltezeitTv

A 0 0 0 U
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Steuerung durch Freelance

deliste!  Ansicht Bild  Extras

o A

—

——
Il _-l
L v

0.0 m3/h

1S

_# -
I- I
A _._)i_._

|00 m3/h

Il

l);*-'-—_

FPX: Anfahren_FPX x




Eric HELMES und Fabian KLAMM

Steuerung durch Freelance

deliste!  Ansicht Bild  Extras
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Steuerung durch Freelance
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